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BEHANDLUNGSHALLE

4000 m*h

PDA

Zerkleinerer =

2000 m*h

)

Diskonti-Betrieb

z.B. CM Veco 315/315

Py =300 Pa

Lp»= 66 dB(A)

n =1200 min*!

PD

Chargenmischer —)

2000 m*h

HT)

Bunker 1 &)

2000 m*h

N

)

Bunker 2

2000 m*h

N

)

Bunker 3 ™

Bunker4 )

2000 m*h

N

N

HT)

@g

Diskonti-Betrieb

z.B. CM Veco 250/250

Py = 300 Pa

Lp»= 59 dB(A)

n = 1000 min”

PDA

LT

28000 m*h

)

2000 m*h

Staubfilter

8000 m%h

)

Konti-Betrieb

z.B. CM Veco 400

28500 m*h

-

Py = 400 Pa

Lp»= 69 dB(A)

n = 1200 min”

PDA

Hallenabluft =)

ZWISCHENLAGER

500 m*h

N

Abfallkontrolle T

2000 m*h

L)

Konti-Betrieb

z.B. CMV 900

P = 200 Pa

Lp= 71 dB(A)

n =400 min

PDA

Umfiillkabine &)

1000 m3/h

4000 m3¥/h

!

45500 m*h

PDA

3000 m*h

L)

Diskonti-Betrieb

z.B. CM Veco 250/250

Py = 300 Pa

Lp»= 55 dB(A)

n=1200 min"'

Sortierkabine >

PDA
=
—7

Diskonti-Betrieb

z.B. CM Veco 250/250

Py = 300 Pa

Lp» = 55 dB(A)

n = 1000 min

()
7

z.B. CMV 1000

Py = 500 Pa

Lp»= 80 dB(A)

n =500 min
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